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- Poste de concreto circular à instalar

- Poste de concreto DT à instalar

- Poste de concreto DT existente

- Transformador 23.1 kV / 380 V à instalar

- Aterramento à instalar

- Para raios 21 kV - 10 kA à instalar

- Chave fusível à instalar

- Luminária LED à instalar (potencia e fase de ligação indicados)

- Seccionamento do circuito de BT à instalar

- Rede MT à instalar

- Rede BT à instalar

- Rede MT existente

- Rede BT existente

- Chave fusível existente

LEGENDA REDES E POSTES
REDES A INSTALAR

TIPO CONDUTOR EXTENSÃO (km)

MT TRIFÁSICA
COMPACTA

3x50mm²-Al-XLPE-25kV 0,475 km

BT MULTIPLEXADA
ISOLADA

3x1x70mm²+50mm²-AMX-Al-
XLPE-1kV 0,570 km

3x1x50mm²+35mm²-AMX-Al-
XLPE-1kV 0,035 km

REDES A RETIRAR
MT MONOFÁSICA
CONVENCIONAL

1#4CAA - 23,1 kV

POSTES A INSTALAR
TIPO CARACTERISTICA QUANTIDADE

DUPLO T (DT)

10 m / 300 daN 2
11 m / 300 daN 10
11 m / 600 daN 1
12 m / 300 daN 1
12 m / 600 daN 2
12 m / 1000 daN 1
13 m / 600 daN 2

CIRCULAR (C) 10 m / 600 daN 1
POSTES A RETIRAR

TIPO CARACTERISTICA QUANTIDADE
DUPLO T (DT) 11 m / 600 daN 1

1#4 CAA-23kV

TD nº 12626

TD nº 21834
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P27
10/300
SI1

P12
12/300
CE1A
SI1

P1
11/300

P2
10/300

P3

P4
11/300

P5

P6
P7

P8
12/600
N3.CE3 PR
S3-SI3

P9
12/1000
CE3 PU
SI3

P10
12/600
CE3 PU-U3
SI3

P11

P13
11/300
CE2
SI1

P14
11/300
CE2
SI1

P15
11/300
CE2
SI1

P16
11/300
CE2
SI1

P17
13/600
CE TR
SITR

P18
11/300
CE1A
SI1

P19
11/300
CE1A
SI1

P20
11/300
CE2
SI1P21

11/300
CE1A
SI5

P22
11/300
CE2
SI1

TD nº2
3-45

P25
11/600
CE3
SI1

P23
11/300
CE1A
SI1

P24
13/600
CE TR
SITRP26

10/300
SI1

P28
10/600
SI11

P30

P31

P32

P33

3X1X70mm²+50mm²-AMX-AL 3X1X70mm²+50mm²-AMX-AL

3X1X70mm²+50mm²-AMX-AL

3X1X70mm²+50mm²-AMX-AL
3#50mm²-AL-25kV-XLPE

P8
11/600
N3-U3
S3

1#4 CAA-23kV

30 - B 30 - A
30 - B

30 - A
30 - C 30 - B

30 - A

30 - C

30 - B

30 - A

30 - C

30 - B

30 - A

30 - C

30 - B

30 - A

30 - C

TD nº1
3-45

Noroeste
Nordeste

Sudoeste
Sudeste

NORTE

723,930,130
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35
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21,2

12,6
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3#50mm²-AL-25kV-XLPE
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SI9

LEGENDA
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SECCIONAR CERCA

SECCIONAR CERCA

SECCIONAR CERCA
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6

MARGENS DA RODOVIA SC492 

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

DATA:

MAURO
DESENHO:

D1/ CAMPO ERÊ
N° DESENHO:

JULHO DE 2023 Indicada
ESCALA:

MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MT E BT

ESPECIFICAÇÕES:

OBRA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

FOLHA:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

ENDEREÇO:

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

CNPJ 00.961.206/0001-88

ÁREA:

Indicada

PROJETO REDE DISTRIBUIÇÃO EM MT E BT

MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 104.349-0

ASSINATURA:

CNPJ:83.026.765/0001-28
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ

MAURO 
DAGOSTIN:048618639
37

Assinado de forma digital por 
MAURO DAGOSTIN:04861863937 
Dados: 2023.06.15 14:37:34 -03'00'


